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План подготовки к отопительному сезону 2026-2027r.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024r. ЛЬ2234)

Подготовка к отопительному периоду проводится в отношении объектов:

1. Гостиничный комплекс кТриумф>> Брянская обл. г. Фокино, мкр-н

Шибенец, ул. Карла Маркса, |2Л

1. Общие сведения по объектам:

1.1 Брянская обл. г. Фокино, мцр-н Шибенец, ул. Карла Маркса, t2A
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1. Алрес объекта Брянская обл. г. Фокино, мкр-н
Шибенец, ул. Карла Маркса, 12А

) Организация, осуществJIяющая

управп9ние

Государственное
Автономное Учреждение
<<Спортивный Клуб кБРЯНСК>

aJ. Год постройки / ввод в экспJryатацию 2014 год.

4. Площадь помещений м.кв. 3630,04

5. Теплоснабжающая организациrI ГУП <Брянсккоммунэнерго>

6. Материал стен кирпичные

7. Наличие подв€Lла имеется

8. Наличие приборов rIета тепдовой

энергии

имеется

9. Наличие теплового пункта индивидуальныи тепловои пункт

10. система отопления закрытаrI



11. схема отоплениrI двухтрубная

12. система Гвс закрытil'я

13. Материалы трубопровода системы
отопления

Стальные трубы

|4. система газоснабжения отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1 Продолжительность отопительного периода, дни
202З-2024 r.r 204

2024-2025 r.t 20з

2025-2026r.r, 224

2. Средняя температура наружного воздуха отопительного периода. ОС

202З-2024 r,r 0,79

2024-2025 r,r 0,36

2025-2026 r.r. 0,97

Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал.
(при наличии прибора yleTa)

2023-2024 r.r 199,60

2024-2025 t.r 186,123

2025-2026l.r, 1 86,1 30

4, Слуlаи рЕLзморarкивания внутренних систем теплоснабжения

202З-2024 r.r не было

2024-2025 r.r не было

2025-2026 r,r, не было

5. Слуrаи аварийlдефектов внутренних систем теплоснабжения

202З-2024 r.t не было

2024-2025 г.г не было

2025-2026 r,r. не было

6. Особенности функционировения объектов теплоснабжения и их

оборудования в отопительный период

6.1 Слуlаи перерывов в поставке теплоносителя

202З-2024 г.t не было

2024-2025 r.r не было

2025-2026 r.r. не было

6.2 Слуlаи нарушение температурного реlrима тепловой энергии

2023-2024t.t не было

2024-2025 r.t не было

2025-2026 r.r, не было

6,3 слуlаи снижение параметров давления теплоЕоситеJuI

202З-2024 t.r не было

2024-2025 r,r не было



2025-2026 r.r. не было

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к
отопительному сезону

1. Устранение вьUIвленных в порядке, установленном
законодательством Российской Фелерачии, нарушений

в тепловых и гидравличоских режимах работы
тепловых энергоустановок

не было

2, Проведение промывки оборулования и коммуникаций
теплопотребляющих установок

не позднее 01.09.2026

Разработка эксплуатационных режимов, а также

мероприятий по их внедрению (по контролю за

техническим состоянием, обслуживанию, ремонту,
наладке и регулировке систем теплоснабжения)

не позднее 01.09.2026

4, Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих
потребителю тепловой энергии

не позднее 01.09.2026

5. Проверка состояния утеплен}uI зданий (в том числе

чердаки, лестничные кJIетки, подвitлы, двери) и

центраJIьных тепловых п)aнктов, а также

индивидуальных тепловых п)rнктов

не позднео 01.09.2026

6, Проверка состояния трубопроводов, арматуры и

тепловой изоJIяции в пределах тепловьгх пунктов и

теплопотребляющей установки

не позднее 01.09.2026

,7. Проверка состояния и работоспособности приборов

учета

не позднее 01.09.2026

8. Проверка аостояниrI и работоспособности
автоматических регуJuIторов (при их наличии)

Нет

9. ГIроверка состояния и работоспособности защиты

систем теплопотребления (при их наличии)

Нет

10. Проверка наличия паспортов теплопотребляющих

установок, принципиальных схем и инструкцуrй Nlя
обслуживающего персонаJIа и соответствие их

действитепьности теплопотребляющей установки

не позднее 0|.09.2026

11 Проверка отсутствия прямых соединений

оборудованиJI тепловьD( пунктов с водопроводом и

канализацией

но позднео 01.09.2026

|2. Проверка плотности оборулованиrI тепловых пунктов не позднее 01.09.2026

13. Проверка наличие пломб на расчетных шайбах и

соплах элеваторов

не позднее 0|.09.2026

|4, Проведение испытаниrI оборудования

теплопотребляющих установок на плотность и
ПРОЧЕОСТЬ

не позднее 0|,09,2026

15. Проверка надежности теплоснабжения потребителей

тепловой энергии исходя из кJIиматических условий
1б. проведение осмотра теплового пуЕкта на цредмgг

наJIичия освещениrI в помещении теплового пункта
не позднее 01.09.2026



|,l, Проверка состояния и обеспечениrI ресурсами
(материальными и людскими) аварийной службы

}.правJIяющей организации, либо наличие договора на
аварийное обслуживание с подрядной организацией

не позднее 0I.09,2026

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к
отопительному сезону

Nsп/п Перечень докр(ентов Срок выполнения

1.1 ,Щокументы, предусмотренные подпунктами 1 1.5. t - 1 1.5. 1 0

пункта 1 1 Правил обеспечения готовности к отопительному
периоду (далее - Правил)

не позднее
01.09.2026

1.1.1 Акты промывки теплопотребляющей установки,
проведенной в присрствии представителя единой

теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности
которой входит система (системы) теплоснабжения,

установленные тробованиями приказа об утверждении
Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и

Порядка проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду.

не позднее

0\.09,2026

|.|.2 Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой

энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и

гидравличоских режимов) теплового пункта,

внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок,
актов об установке и пломбировании дроссельных
(ограничительных) устройств во внутренних системах,

включаJI элеваторы и шайбы на линиях рециркуJuIции
горячего водоснабжениrI в соответствии с пунктом 9.3.25

fIравил технической эксплуатации тепловых

энергоустановок (подгryнкт 11.5.2 пункта 11 Правил)

но позднее

01.09.2026

1.1.3 Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в

высших (воздушники) и низших точках трубопровода

(спускники) и арматуры постоянного регулирования на

предмет наличия и работоспособности, IIJIотности

(герметичности) сальниковых уплотнений, наличия

теплоизоJIяции в соответствии с проектными решениrIми,
нt}личиJI соответствующих неповрежденных пломб,

установленньIх теплоснабжающими и теплосетевыми

организациями (подпункт 11.5.3 пункта 1t Щ9ецФ_

не позднее

0L.09.2026

1.1.4 Установленные пункт амп 2.|.2, 2. 1 .3 Правил технической

эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-

распорядительные докуIuенты организации о назначении

ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых

энергоустановок дJlя объектов и (или) установленные
пунктом 228 fIравил промышленной безопасности при

использовании оборулования, работающего под

не позднее
0|.09.2026



избыточным давлением, угвержденных прикtвом
Ростехнадзора от 15 декабря 2020г. N 53б (далео - Правила

промышленпой безопасности), ответственных лиц за

безопасную эксплуатацию оборулования под давлением и

ответственных за осуществление производственного
контроJIя при эксплуатации оборудования на опасных
производственньIх объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4

пункта 11 Правил)

1.1,5 Акты о проведении испытаний на плотность и прочность
(гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок,
включаrI трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и

rIастков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры)
в границах балансовой принадлежности, оборудования
индивидуапьных тепловьIх пунктов и внутренних систем
теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов
9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловьгх

энергоустановок и нttлиЕIие записей о результатах
проведенньгх испытаний в паспорте теплового пункта и
(или) теплопотребляющих установок (подггуtжт 1 1 . 5. 5

пункта 11 Правил)

не позднее

0|.09.2026

1.1.6 Паспорта теIIловых пунктов или копии паспортов тепловых

пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической

эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-

техническая доку!{ентация на здание (сооружение) в части

внутренних систем теплоснабжениrI по теплопотребдяющим

установкам, установленным в здании (сооружении)

(подпункт 11.5.8 пункта 11 fIравил)

не позднее

01.09.2026

|,L7 Выписка из уIвержденного штатного расписания,
подтверждающ€ш н€шичие персонапа, осуществ JUIющего

фу"*ц"" эксплуатационной, диспотчерской и аварийной

служб или договоры на техническое обслуживание,

энергосервисные контракты в сл)чае привлечениrI

споциализированных организаций для эксплуатации

оборулования (подпункт 11.5.9 пункта t1 Правил)

не позднее

01.09.2026

L2

L,2,| Акты осмотра объектов теплоснабжения и

теплопотребляющих установок на предмет нtшичия

несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или

потребления тепловой энергии на теплопотребляющих

энергоустановках, или для перекJIючения закрытой системы

теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с

разбором сетевой воды или отступлений от проектного

решения (подпункт 11.5.1 1 пункта 1 1 Правил)

не позднее

0L.09.2026

L.2.2 Подписанный представителем теплоснабжающей

организации и уполномоченным представителем

потребителя тепловой энергии акт проверки технической



готовности теплопотребляющей установки объекта к
отопительному периоду, составленный по розультатам
анализа докр{ентов и визуапьного осмотра, с указанием
выявленных не позднее 0 1.09.2025замечаний,

свидетельствующих о несоблюдении потребителем
требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих

установок и (или) невыполнении мероприятий,
обеспечивающих соблюдение указанного в договоре
теплоснабжения или предусмотренного нормативными

актами режима потребления тепловой энергии (подпункт

11.5.19 пункта 11 fIравил)

1.3 .Щокрtенты, предусмотренные подпунктами l L5.|2, 1 1 . 5. 1 3

пункта 11 Правил
1 .3.1 Копии закJIюченных договоров теплоснабжения и (или)

договоров ок{вания услуг по поддержанию резервной
тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)

Прямые договора

|.з.2 Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию
(мощность), теплоноситель, горячую воду, окaвание услуг
по поддержанию резервной тепловой моццrости по

состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие

задолженности, либо подписанноо сторонами соглашоние,

подтверждающее уреryлирование с топлоснабжающей

организацией порядка погашениrI всей существующей

задолrкенности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)

не позднее

0L09.2026

|.4 ,Щокупленты, предусмотреЕные подпунктами 1 1.5. 14, 1 1.5. 1 5

rгуЕкта 11 ГIравил

I.4.| Акты периодической проверки узла )лета, составленные в

соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого yleтa,

утвержденньгх постановлением Правительства Российской

Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, актыразграничениrI

балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11

Правил)

не позднее

01.09.2026

|.4.2 Акты проверки контрольно-измерительных приборов в

тепловом пункте, с обязательным указанием заводских

номеров, отметки о нtUIичии паспортов контрольно-

измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11

Правил)

не позднее

0|.09.2026

2

2.| Акт выполненных работ по подготовке к отопительному

периоду теплового контура здания в соответствии с

требованиями гункта 2.6.|0 Правил и норм технической

эксплуатации жилищного фонда (подпункт 1t.5.1б пункта

11 Правил)

не позднее

01.09.2026

11 АктЫ о проведеНии дезинфекции сист9м теплопотребления

с открытой схемой теплоснабжения и горячего

На спортивных
объектах

установлена система



водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и
норм технической эксIшуатации жилищного фонда,
санитарньrх правил и норм СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания", угвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021 N 2 (далее - СанПиН L.2.3685-21.)

теплопотребления с

закрытой сх9мой

теплоснабжения и
горячего

водоснабжения, что
искJIючает

необходимость в

дополнительных
мерах

J При наличии г€tзоснабжения (пункт 11.5.18 пункта 18

Правил)
3.1 Копия акта обследования дымовых и вентиJIяционных

канапов перед отопительным периодом
не позднее

0L09,2026
з,2 Копия действующего договора о техническом

обслуживании и ремонте внутридомового га:}ового

оборудования

В наличии

СоглАСоВАНо: l!


